
Электростанция ООО "Диалл Альянс"
Генерация: 25 МВт
ПС 110/10 кВ



ПС 110/10 кВ

Электростанция
(исполнение в здании) Аппараты

воздушного
охлаждения

Зона оборудования
выхлопных газов



ПС 110/10 кВ

Электростанция
(исполнение в здании)

Аппараты
воздушного
охлаждения

Зона оборудования
выхлопных газов



Электростанция предназначена для работы
в режиме 24 часа 365 дней в году
с выдачей мощности в ЕЭС



ПС 110/10 кВ

Приточные установки для
вентиляции машинного зала
(удаление теплоизбытков)

Расходные
материалы

Приточные установки для
подачи воздуха на горение

Зона для размещения оборудования
выхлопных газов (теплобменники,
катализаторы, товарная углекислота)

Поле охладителей
Здание электростанции

Вытяжные
вентиляционные
установки

Расходные
материалы

Парковка



Трансформаторы
собственных нужд

Распределительное
устройство 10 и 0,4 кВ

Механическая
мастерская

Компрессоры
сжатого воздуха

Централизованное
маслохозяйство

Машинный зал



6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6600 7000 6500

10400
3
6
0
0

4
0
0
0
0

23000

95600

8
5
0
0
0

5
7
9
0
0

11500

47900

20800

6
0
9
0
0

9
3
0
0

10000

13550

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
л
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
N

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Г
л
. 
сп

е
ц
.

ПП

ООО "Когенерация.Ру"

www.vvp-e.ru

Формат

Электростанция ООО "Диалл Альянс"

А2 









Мостовой кран обеспечивает
скорость и безопасность
такелажных работ



Единое пространство машинного зала предоставляет
всю полноту возможностей для грамотной эксплуатации
сложного и опасного производственного объекта



Тамбур

Уборная

Диспетчерская

Кабинеты руководящего состава

Раздевалка и душ

Вспомогательные помещения 2-го этажа



АРМ №1

АРМ №2

Шкафы управления и
серверное оборудование

Щитки систем
безопасности

Визуальный контроль
машинного зала

Диспетчерская



Кабинет руководящего состава



Кабинет начальника электростанции



Компрессорная

Маслохозяйство

Механическая
мастерская

РУ 0,4 кВ

СОПТ

РУ 10 кВ

Трансформаторная



Компрессорная



Маслохозяйство



Секционный силовой
выключатель

Вводные силовые
выключатели

Отходящие силовые
выключатели

Распределительное устройство 0,4 кВ
(собственные нужды электростанции)



ШАБ (шкаф аккумуляторных батарей)

ШОТ (шкаф оперативного тока)

Распределительное устройство 10 кВ
- шесть генераторных ячеек;
- одна отходящая ячейка;
- одна ячейка трансформатора напряжения



Сухой трансформатор 10/0,4 кВ

Сетчатое ограждение



Силовая подстанция 110 /10 кВ



Распределительное
устройство 10 кВ

Силовой трансформатор 110/10 кВ

Линия
электропередач
110 кВ

Комплект выключателей,
разъединителей и ТТ / ТН



ПС 110/10 кВ. Схема 110-3Н - блок
(линия-трансформатор) с выключателем



Силовой трансформатор 110/10 кВ
с шинами в сторону РУ 10 кВ



Силовой трансформатор 110/10 кВ



Поле АВО. Аппараты контура
аварийного охлаждения (HT)



Поле АВО. Аппараты контура
технологического охлаждения (LT)



Наружные установки электростанции



Электростанция на базе
газопоршневых установок (ГПУ)



Оборудование отходящих газов
электростанции (ГПУ)



Электростанция. Вид сбоку

Полезно используем любую свободную площадь.
В этот раз для хранения кубовых емкостей
с расходными жидкостями (масло, антифриз)



Бочки свежего и отработанного масла. Кубовые емкости
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